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[bookmark: _Toc1000812650][bookmark: _Toc170908570][bookmark: _Toc2106548499][bookmark: _Toc139178809]Formål 
Sikre at personell som gis selvstendig adgang til områder med elektriske lav- og høyspenningsanlegg, som ikke er beskyttet mot berøring, har tilstrekkelig kvalifikasjoner om elsikkerhet.


1 [bookmark: _Toc1159102015][bookmark: _Toc170908571][bookmark: _Toc1433391660][bookmark: _Toc1630437837] Omfang

Gjelder adgangsregulerte elektriske anlegg som driftes av ÅEVK.

2 [bookmark: _Toc1192860318][bookmark: _Toc170908572][bookmark: _Toc1152708779][bookmark: _Toc1825415835] Målgruppe

Egne ansatte og eksterne med behov for selvstendig adgang.

3 [bookmark: _Toc1364379509][bookmark: _Toc170908573][bookmark: _Toc639089416][bookmark: _Toc2142189404] Beskrivelse

Adgang til elektriske anlegg skal reguleres for å beskytte liv, helse og materielle verdier. 
DSB stiller krav til at eier og driver av et elektrisk anlegg skal etablere rutiner som hindrer at uvedkommende får adgang til rom og inngjerdet område hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring. Dette skal gjøres med forsvarlig avlåsning og skilting.  
 Den som gis adgang skal ha tilstrekkelig kunnskap om de farene de omgir seg med. 
 
Driftsleder oppstiller med dette krav om at adgang til slike elektriske anlegg skal reguleres gjennom sikkerhetskort for elektriske anlegg.

[bookmark: _Toc489020824][bookmark: _Toc170908574][bookmark: _Toc1865178810][bookmark: _Toc1017055255]Rom og områder
Følgende rom og områder er adgangsregulert gjennom utstedelse av sikkerhetskort:
· Høyspentrom (Rom eller inngjerdet område med høyspenningsinstallasjoner som kan utgjøre fare ved berøring eller betjening
· Rom med elektrisk fare (Rom eller inngjerdet område hvor det foreligger risiko for strømgjennomgang, lysbueeksplosjon eller annen elektrisk fare.)  
  
[bookmark: _Toc1064712713]Adgang til elektriske anlegg
Adgang dokumenteres gjennom gyldig sikkerhetskort for elektriske anlegg. Det er kun Driftsleder og hans bemyndigede som kan utstede sikkerhetskort for elektriske anlegg. 
Nøkkel utleveres kun til kvalifisert personell med godkjent sikkerhetskort for elektriske anlegg utstedt av ÅEVK. Nøkler til slike områder skal begrenses til de som har et tjenstlig behov for selvstendig adgang.
[bookmark: _Toc1369587434]Ledsaging av personell uten sikkerhetskort
Ved besøk eller kortvarig behov for adgang kan personell uten sikkerhetskort ledsages av personell med både adgangstillatelse og tillatelse til å ledsage, i tillegg til godkjennelse fra en person med myndighet til å gi adgang.
Den som ledsager, har ansvar for å informere det ledsagede personellet om potensielle farer de kan bli utsatt for. Ledsageren skal til enhver tid være sammen med det ledsagede personellet i anlegget.

[bookmark: _Toc2027557535][bookmark: _Toc170908577][bookmark: _Toc1690190246][bookmark: _Toc31533672]Kvalifikasjonskrav for selvstendig adgang
For selvstendig adgang til adgangsregulerte elektriske anlegg kreves følgende:

· Årlig opplæring i elsikkerhet med FSE for lav- og høyspenningsanlegg.
Dokumenteres med kursbevis fra gjennomført kurs.
· Årlig opplæring i førstehjelp med fokus på strømskader samt praktisk HLR 
Dokumenteres med kursbevis fra gjennomført kurs.  
· Elektrofagbrev jfr. §6 FEK eller høyere formalkompetanse innen elektro

[bookmark: _Toc822281762][bookmark: _Toc170908580][bookmark: _Toc1343002546][bookmark: _Toc862145257]Adgang for ikke-elektrofaglig personell
Personer uten tilstrekkelige kvalifikasjoner om elsikkerhet gis ikke selvstendig adgang til adgangsregulerte elektriske anlegg.
Driftsleder eller stedfortreder kan vurdere om personer som ikke oppfyller krav i FEK er kvalifisert til selvstendig adgang (adgangstillatelse). En slik vurdering gjøres ut fra opplæringskrav, kjennskap til det eller de anlegg personen har behov for adgangstillatelse til og om vedkommende har egenskaper for å ivareta sikkerhet i elektriske anlegg .

[bookmark: _Toc218564117]Arbeid på eller nær ved elektriske anlegg
All aktivitet på eller nær ved elektriske anlegg skal planlegges og utføres i henhold til Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
[bookmark: _Toc1970066871]Søknad om sikkerhetskort for elektriske anlegg
Den som har behov for tillatelser, godkjenninger og bemyndigelser vedrørende ÅEVKs elektriske anlegg må søke om sikkerhetskort for elektriske anlegg.
 
ÅEVK benytter Permitto som digital løsning for sikkerhetskort.
Søknad om sikkerhetskort gjøres på https://my.permitto.no/
 
Informasjon om hvordan man søker om sikkerhetskort ligger på våre nettsider.
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