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ENLINJESKJEMA NETTSTASJON
I «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» (FSE), stilles det krav om at det i nettstasjon kiosk eller bygg skal være en oversikt over innkommende og utgående høyspentkabler. 
Kravet om høyspent-Enlinjeskjema framkommer av §19. Utførelse av vedlikehold. 
På Enlinjeskjema er det kun høyspentanlegget som skal angis.
Enlinjeskjema skal vise bryterplassering slik den faktisk er i nettstasjonen (rekkefølge).  
Innkommende/utgående høyspentkabler skal angis hvor de kommer fra eller går til, og kabelnummer. 
Dersom det ikke entydig kommer frem av synlig skjematisering på HS-anlegget,
skal det lages Enlinjeskjema for nettstasjon i kiosk eller bygg ut fra mal i Nettbiblioteket. 
Malene har navn som følger:

Mal - Enl.skjema nettstasjon 3KA m 4-BL.docx
Mal - Enl.skjema nettstasjon 5K-2T.docx
Mal-Enl_skjema effbryterkiosk.docx

Fil for Enlinjeskjema skal navngis etter følgende konvensjon:
<nettstasjonsnr-nettstasjonsnavn-Enlinjeskjema.docx>
Eks.
15.1155-Lyngmyr-Enlinjeskjema.docx
NS8429-Briskeveien 5-Enlinjeskjema.docx

Filen skal vedlegges ved kontroll av dokumentasjon og lagres av GN på filserver:
O:\NettDOK\Enlinjeskjema eller W:\NettDOK\Enlinjeskjema 
Utskrift av Enlinjeskjema for nettstasjon skal lamineres og henges opp i aktuell nettstasjon ute i anlegget.
Tidligere Agder Energi Nett:
Filen med Enlinjeskjema skal også tilknyttes komponent Nettstasjon (NS) i NETBAS som et dokument.
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